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STATION DE POMPAGE
DEFINITION

Une station de pompage est un bassin dans lequel une pompe est installée pour pomper les résidus liquides
vers un exécutoire qui se trouvent dans une partie plus élevée que l'entrée gravitaire.
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Principaux clients : villes, municipalités, batiments commerciaux et industriel pour leur réseau de
drainage, le ministére des Transports et le résidentiel pour leur sous-sol.

OBJECTIF

o Procéder au nettoyage de station de pompage

EQUIPEMENT

e Camion combiné pression et vacuum

Exemple de camion combiné
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Plan d'une station de pompage
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Pompe

Résidus solides

Entrée d'eau gravitaire

Fréquence de nettoyage
Il est recommandé d'effectuer les nettoyages des stations sanitaires et pluviales deux fois/année

Les dénivelés, les diametres des conduites, les débits sont les principaux facteurs qui sont pris en
considération pour déterminer ces fréquences de nettoyage.
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Station de pompage
extérieure
(nettoyage annuel)

Station de pompage
extérieure
(nettoyage
semestriel)

SANIVAC

100, RUE RUOT inn*
NOIRE-DAHE-DUE-:'UILE-PERROT NOtre recommandatlon ’

e nm Entretien préventif des stations de pompage devrait se faire 2x par année.

514-453-2219
sanivac.ca

fO©

b
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PREPARATION
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Vérification de U'horaire pour le lendemain
Comme Sanivac est une entreprise de service, l'horaire peut changer rapidement.

|l est important de vérifier U'horaire sur lapplication Schedule It sur son téléphone cellulaire, la
veille, apres 18h00.

William Bélanger PRESE 114 Camion Hydro-Combiné |
00:00 06:00 8h00 sur place (Cédric Cregan, William
(william Bélanger , 114 Camion Hydro-Combiné)

12
Exemple d'un horaire de travail sur l'app

Début de la journée de travail
Voici le poincon électronique Emprez,

o Entrer votre code personnel

o Sélectionner début du quart

e Choisir le département dans lequel vous travaillez
o Vérifier les messages
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Lecture des documents de travail

Tous les travaux a faire sont accompagnés de documents :

uonesedauq

e Bonde travail

Le bon de travail

Les bons de travail de votre route sont dans la case assignée a votre camion au Garage 1. Les directives de
travail sont écrites sur le bon de travail (espace clos, longueur de tuyaux, détecteur de gaz, etc.)

‘ - 100 Rue Huot Bon de travail #: 567261
J N-D-de-I'lle Perrot Québec Route #: 2016

JIV7Z8 Appel regu par: cdorsonnen

S ANI ‘7 Ac T (514) 453.2279 Date: 02/01/2022
F (514) 453-7388

Client: 14151.465.1 Ville de Montréal-Pierrefonds/Roxboro Lieux des travaux: Ville de Montréal-Pierrefonds/Roxboro

Adresse: 13665 boul. Pierrefonds, Pierrefonds, QC Adresse: 9455 Boul. Gouin, Pierrefonds, QC

Téléphone: (514) 624-1124 Contact: Michel Bardier

No de cc ande 1151246 Téléphone: Cellulaire:(514) 715-5322

Camion Vacuum #: Réservoir:

Camion Pression #: Localisation: [ 1]

Camion livraison #: Boyau:

Unité de signalisation #: Materiel:

Temps estimé:
Description des travaux:

Station de pompage Notes:
Activité BHOO
ctivites Nettoyage de la station Wilfrid-5iéme Avenue Nord et Desjardins ®

1.00 Camion Pression 1H-R

1.00 Désinfection & nettoyage des équip¢
1.00 Camion Super-Vacuum 2H-R

1.00 Equipement d'espace clos

Matériel Début Fin Total
[rransport - Aler 13}
[Transport - Retour
— Villa St Mart
Paroisse Notre Dame Boul Gouin O
[Travaux de [ Annonciation %, b,
[femps de disposition R % Bois-de-Liesse
Disposition A e e, Nature Park
Notes: . %%, a0

8
&
¢

auissedl |

Opérateur

Signature du client

Opérateur

Nom du client (lettres moulées)

Aide Opérateur - f
- pel Google! Man data €2022 Google
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Document obligatoire pour entrer dans un espace clos

CENTRE DE FORMATION
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FICHE DE CONTROLE - Espace Clos

Identification de I'espace clos :

Localisation et accés des lieux :

Profondeur :

Nombre de divisions et superficie :

Travail a faire :

Risques spécifiques :

Fiche d’évaluation des nsques consultée o

Communications verifiees o

Stratégie d’intervention &tablie o

Vidange de I'espace clos effectugée o

Cadenassage exécuté o

Numéros :

Ventilation permanente en fonction o Temps minimum avant I'entrée : minutes

Signalisation installée o

Analyse de I'atmosphére
Résultats et alarme

Résultat | Aprés Aprés A
avant l'ouverture| la purge | lintérieur
I'ouverture

Nombres de prélévement, fréquences :

Taux d'oxygéne (entre 19, 5% et 23%) -

Gaz inflammables ou combustibles (<10% LIE)

Sulfure d'hydrogéne (H.3) (Max. : 10 ppm})

Monoxyde de carbone (CQ) (Max. : 35 ppm)

Autres o

Résultat du tube spécifique :

Quverture de l'espace clos o

Installation de moyens de sortie o

Ventilation d'appoint

Position, nombre et capacité des ventilateurs

Purge, temps d'attente : minutes o

Forcée : changements d'air/ h o

[Fextraction o

Ventilation naturelle

Equipements de protection individuelle

Disposition d'évacuation d'urgence o

Harnais de sécurité pour chacun o

Dispositif antichute o

Lunette, gants, bottes, masque (spéecifier) -

Equipement de travail o

Fn cas d’'uroence annelar -

MNote :

Signature des travailleurs :

Signature du surveillant -

Date :
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Veérification des équipements

Avant de quitter, il faut faire une inspection du camion et des équipements,
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o Ronde de sécurité

o Réservoir du vacuum vide

o Réservoir d'eau pressurisé plein

o Bonfonctionnement de 'équipement du camion

o Approvisionnement en fournitures

o Chargement des équipements spéciaux et équipements pour espaces clos

Si une défectuosité est constatée, suivre la procédure des rondes de sécurite.

PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EST OBLIGATOIRE!

mcadures scurisies
de travail

1. Les EPI (équipement de protection individuel)
doivent étre portés en tout temps.
a. Dossard réfléchissant
b. Casque
c. Lunettes de protection
d. Bottes de sécurité
e. Gants de travail
2. Toujours porter les gants en caoutchouc.
3. Les cheveux longs doivent étre attachés.
4. Suivre les procédures de sécurité de
lentreprise.

Vous pouvez votre superviseur si vous avez des
questions sur la santé et la sécurité.

Tout est fait ? Vous pouvez maintenant conduire vers le site du premier client.

8
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ARRIVEE SUR LES LIEUX

1. Valider les travaux a exécuter avec ceux décrits sur le bon de travail.
2. Valider les notes particulieres : photos; schémas ou configuration du site.
3. Examiner, stationner le camion et sécuriser L'aire de travail (cnes, signalisation).

Xnal) $3] INS 89ALLIY

Ne jamais embarquer ou s'engager sur un gazon ou une surface humide et glissante.

Descendre du camion en respectant la régle des 3 points d'appui
Rencontrer la personne responsable du client et valider avec lui les particularités des travaux a
effectuer.

6. Evaluer les risques pour la santé, la sécurité et la circulation

1. Appliuer les procédures requises (espaces clos, cadenassage, etc.)
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NETTOYAGE DE LA STATION

>

1. Repérer la station de pompage.
2. Quvrir les cadenas de sécurité
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3. Inspecter lintérieur de la station pour
identifier la nature des travaux a effectuer.

4. Appliquer les procédures complétes d'espace
clos et de cadenassage.

Le trépied de sécurité serta remonter un opérateur
en cas d'urgence.

Obligation d'utiliser un détecteur de gaz en espace
clos testé et vérifier.
L'utilisation du détecteur se fait :

v Avant la descente

v" Encours de nettoyage

10
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abefonaN

» = 48

i e O NN
Si possible, bloquez la conduite d'entrée d'eau
avec la vanne (si équipée) ou un ballon
obstruateur.

5. Mettre la ou les pompes de la station sur “manuelle” pour extraire e maximum d'eau dans le

bassin de la station.

6. Faire descendre le tuyau du camion vacuum et le tuyau d'eau pressurisée jusqu'au fond de la
station.

1. L'aide-opérateur peut ensuite descendre pour aller pomper les résidus solides et nettoyer le
bassin avec l'eau pressurisée.

**ATTENTION, VOUS DEVEZ APPLIQUER LES PROCEDURES D'ESPACES CLOS ET DE CADENASSAGE
EN TOUT TEMPS**

8. Enlever les résidus graisseux sur les flottes de niveau en prenant toutes les précautions
nécessaires pour ne pas les endommager.

9. Lorsque le nettoyage est terming, l'aide-opérateur peut sortir de la station.

10. Remettre les pompes sur "automatique”.
** ATTENTION, LORS DU NETTOYAGE, UN SURVEILLANT DOIT ETRE EN PERMANENCE EN CONTACT
VISUEL OU AUDITIF AVEC L'AIDE-OPERATEUR**

11
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Autres exemples de statlons de pompage

abefonay
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FIN DES TRAVAUX

service au client
1. Vérifier avec la personne responsable du client si tout est a sa satisfaction.
2. Ranger le matériel et décadenasser s'il y a lieu.
3. S'assurer de la propreté des lieux
4. Veérifier la quantité de résidus dans la citerne du camion vacuum.
5
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. Compléter les documents requis et les faire signer le bon de travail par le responsable du client.
. Communiquer avec le répartiteur avant de quitter les lieux du client pour connaitre les directives
de retour ou disposition (30 minutes avant la fin des travaux)

Retour au garage Sanivac
1. Faire le plein de carburant
2. Voir procédure de disposition des solides
3. Décharger les équipements spéciaux
4. Faire le plein d'eau et de fournitures.

13
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Stationner votre camion

1. Aller stationner votre camion a la bonne porte de garage (vérifier sur votre application de votre
cellulaire, mis & jour réguliérement)

2. Aprés avoir stationné votre camion a la place, passer voir votre répartiteur et lui transmettre vos
bons de travail.

3. Assurez-vous que toutes les notes qui doivent étre modifiées soit inscrire sur vos bons de travail et
aviser votre répartiteur pour que les modifications soient faites par la suite.

4. Vous pouvez maintenant poinconner et votre journée est terminée.
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PLAN DU GARAGE 2 PLAN DU GARAGE 3
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ENTRETIEN DU CAMION

L'entretien du camion et des équipements sur le camion comme les boyaux, les outils, les crochets, les
pelles, etc. se fait de facon périodique, une fois par semaine.
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Lavage intérieur et extérieur du camion
e Sanivac metavotre disposition une station de lavage pour vous permettre d'entretenir et de garder

propre votre camion et vos outils de travail.
o Nous vous demandons donc de garder votre intérieur de camion toujours propre et bien laver en

TOUT TEMPS.
e L'image de Sanivac est trés importante et nous vous demandons de laver et rincer votre extérieur

de camion quand il est sale.

Entretien ds fitres

o

Nettoyage des filtres doit se faire selon le type de
travaux qui ont été effectués et au minimum une fois
par semaine.

Le filtreur est sur le coté chauffeur du camion.

15
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Nettoyage du Manhole
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Le Manhole est U'endroit ou est situé la flotte de
niveau pour les liquides.
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L est situé sur le dessus du réservoir.

Nettoyage du réservoir du cyclone.
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& SANTVAC
STORMCEPTOR
DEFINITION

Un Stormceptor est un séparateur hydrodynamique qui sépare les polluants des eaux pluviales ou de la
fonte des neiges des matieres polluantes qui pourrait s'y retrouver. Le Stormceptor est concu de maniére
flexible pour protéger les voies navigables contre les déversements de matiéres dangereuses et la pollution.
Cela comprend les sédiments en suspension, les huiles libres et d'autres polluants qui se fixent aux
particules d'eau. La technologie brevetée de prévention de l'affouillement du Stormceptor garantit que les
polluants sont capturés et contenus pendant tous les événements pluvieux.
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Sortie vers les
Entrée des égouts pluviaux
eaux
pluviales

Bassin
collecteur

17

100, rue Huot | Notre-Dame-de-Uile-Perrot | QC JTW 1M4 | 514.536.0297 | 1888767-1961



CENTRE DE FORMATION
SANI VAC

DEPUIS 1961

Stormceptor MAX

w
—
o
-
3
(9r]
(9°]
-]
—
o
-

Plaque d'égout indiquant la présence d'un Stormceptor

AT
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Regard d'égout comportant un Stormceptor
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Tuyau permettant la visualisation de la
présence d'huiles

Raccordement du camion vacuum au
Stormceptor
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**ATTENTION, VOUS DEVEZ TOUJOURS APPLIQUER LES PROCEDURES DE TRAVAIL EN ESPACES
CLOS**
Obligation d'utiliser un détecteur de gaz en espace clos testé et vérifier.
L'utilisation du détecteur se fait :
v" Avant la descente
v" Encours de nettoyage
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SEPARATEUR D'HUILE
DEFINITION

Un séparateur d'huile est utilisé principalement dans des garages ou les entrepdts, la ou il y a présence
d'hydrocarbure et des possibilités de déversements ou fuites d'huile.
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91320 mm (51.979
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**La disposition de ces résidus doit se faire dans un centre accrédité pour le traitement de résidus
contaminés aux hydracarbures™*
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Exemple de bon de connaissement
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